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INSTALLATION EXPERIMENTALE DE CONDENSATEURS-SERIE

par E. KALOUSSIS, ing. dipl. EPUL,

assistant à la Chaire d'installations électriques de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

1. Introduction

Les condensateurs-série dans un réseau compensent
une partie ou la totalité de la reactance inductive du

circuit entre les générateurs et la charge, par l'adjonction

d'une reactance capacitive.

On obtient alors les résultats suivants :

1) réduction des chutes de tensions en ligne,
2) réduction des fluctuations des tensions de la ligne,
3) augmentation de la capacité de transport en

égard à la chute de tension tolerable et amélioration

de la stabilité du réseau pour les longues
lignes de transport.

C'est le Japon et la Suède qui ont beaucoup développé
l'application des condensateurs-série. Les premières
installations au Japon ont été faites en 1938 dans un
réseau de 3,3 kV, puis en 1944 sur une ligne de transport
à 66 kV, avec une capacité de 16 MVar. Après une
période d'expérimentation qui a permis de maîtriser les

problèmes de protection el de stabilité, cette technique
a pris une certaine ampleur. C'est ainsi qu'en 1966, il
existait au Japon 216 batteries de condensateurs-série,

d'une capacité nominale totale de 700 MVar. Elles
étaient employées sur des réseaux de toutes tensions
dans la gamme de 3,3 à 220 kV. (Rapport CIGRE 1966,

n° 130.)
En Suède, les premières installations datent de 1950

sur les lignes à 220 kV et de 1954 sur les lignes à 400 kV.
En 1966, des batteries de condensateurs-série, d'une
puissance totale de 1500 MVar, étaient en service en
Suède. (Rapport CIGRE 1966, n° 316.)

11 faut toutefois remarquer que le motif principal de

l'installation des condensateurs-série, en Suède, est

qu'ils font reculer la limite de stabilité, en conférant
ainsi aux longues lignes de transport une capacité de

charge plus élevée, tandis qu'au Japon l'accent était
mis sur la suppression des chutes de tension inductive,
de l'effet fliker et l'augmentation de la capacité de

transport.
Dans la conclusion de leur rapport n° 316 à la CIGRE

1966, sur quinze années d'expérience et de progrès dans

l'utilisation de condensateurs-série sur les réseaux de

transport, les ingénieurs du Swedish State Power Roarâ.

remarquent que l'expérience de service a été entièrement

satisfaisante et l'on considère que les condensa-
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