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Fig. 1: Gesamt-Beta-Aktivität im Wasser von Aare, Rhein und
Rhone, 1984

Activité bêta totale dans l'eau de l'Aar, du Rhin et
du Rhône, 1984
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Fig. 2: Tritium-Aktivität im Wasser von Aare, Rhein, Ticino und
Rhone, 1984

Activité en tritium dans l'eau de l'Aar, du Rhin, du
Tessin et du Rhône, 1984
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Fig. 3: Ortsdosisleistung in der Umgebung von KKW, gemessen mit
Ionisationskammer, 1984

Débit de dose ambiante aux environs des centrales nucléaires,

mesuré au moyen d'une chambre à ionisation, 1984
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Fig. 4 : Ortsdosisleistung und deren Zusammensetzung in der Umgebung
der Kernanlagen, berechnet aus den Feldmessungen mit
tragbarem Ge (HP)-Detektor, 1984
Débit de dose ambiante et sa composition dans le voisinage
des centrales nucléaires, calculé à partir des mesures "in
situ" effectuées avec un détecteur Ge(HP) portable, 1984

Beiträge der kosmischen Strahlung; von Caesium-137, Kalium-40,
Thorium und Uran (beide mit Folgeprodukten) im Boden; und durch
Radon mit Folgeprodukten in der Luft.
Contributions du rayonnement cosmique; du césium-137, du potassium-
40, du thorium et de 1'uranium (avec leurs produits de filiation)
dans le sol; et du radon et de ses produits de filiation dans l'air.
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Fig. 5: Jahresgang der auf Vaseline-Platten in der Umgebung der
KKW abgelagerten Gesamt-Beta-Aktivität, 1984

Cours annuel de l'activité bêta totale déposée sur
plaques de vaseline au voisinage de centrales nucléaires, 1984
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Fig. 6: Kohlenstoff-14-Messungen in der Nahumgebung des EIR, 1984

Mesures du carbone-14 au proche voisinage de l'IFR, 1984
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Fig, 7: Tritium-Aktivität im Abwasser der ARA Zürich, Bern, Basel
und Lausanne, 1984

Activité en tritium dans l'eau des STEP de Zurich, Berne,
Baie et de Lausanne, 1984
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Fig. 8: Jod-131-Aktivität im Abwasser der ARA Zürich, Basel und
Bern, 1984

Activité en iode-131 à la sortie des STEP de Zurich, Bâle
et de Berne, 1984
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Fig. 9 : Tritium in den Niederschlägen in der Umgebung von La Chaux-
de-Fonds: "Anciens Moulins" und Cernier (Referenzstation)
Tritium dans les précipitations dans la région de La Chaux-
de-Fonds: "Anciens Moulins" et de Cernier (station de
référence)
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Fig. 10: Tritium-Aktivität im Abwasser von CRIDOR-STEN (La Chaux-
de-Fonds) und in der ARA von La Chaux-de-Fonds, 1984

Activité en tritium dans l'eau de CRIDOR-STEN (La Chaux-
de-Fonds) et dans l'eau de la STEP de La Chaux-de-Fonds
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Fig. 11: Tritium-Abgaben von MB Microtec Niederwangen/BE und Tri¬
tium-Gehalt im Niederschlag von vier Stellen aus der
Nahumgebung des Betriebes, von Bern und von einer Referenzstation;

1984
Rejets en tritium de MB Microtec Niederwangen/BE et teneur
en tritium des précipitations de 4 stations du voisinage
immédiat de la fabrique, de Berne et d'une station de
référence
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